PROJEKTETAJS: SIA “Joms”,
Kr. 40003428311, Jauniela 14 — 4jgd, LV - 1050
Bavkomersanta res. Nr. 1110-R

PASUTITAJS: Rvilostas paSvaldba
OBJEKTS: ESTRADE
STADIJA: TP CC KLASKATORS : 1261

UPESMUIZAS ESTRADES
REKONSTRUKCIJAS UN TERITORIJAS

LABIEK ARTOJUMA

Pavilostas nov., Bvilosta
Dzintaru ieh 58

TEHNISKAIS PROJEKTS

3.FJUMS - Elektroapipes ieksjie tikli

(EL dda)
BUVPROJEKTA VAD ITAJS
ARHITEKTS: Ralfs Re3etniks sert. Nr.10-0430
BUVPROJEKTA DA LAS VADITAJS: Dmitrijs Sedihs, sert. Nr.70-2409
SIA ,JOMS” IZPILDDIREKTORS: Ralfs Re3etniks

Riga, 2013.



BUVPROJEKTA SASRAVS

UPESMUIZAS ESTRADES REKONSTRUKCIJAS UN TERITORIJAS
LABIEK ARTOJUMA

Pavilostas nov., Bvilosta
Dzintaru iek 58

TEHNISKAIS PROJEKTS

1.S5JUMS —Geneadlplana, arhitekiras, Wivkonstrukciju un
darbu organixijas ddas
(GP; AR; BK; DOP)

2.F£JUMS — Ekonomisk ddas
(T)

3.SJUMS - Elektroapiges ieksjie tikli
(EL)



SEJUMA SATURS

UPESMUIZAS ESTRADES REKONSTRUKCIJAS UN TERITORIJAS
LABIEK ARTOJUMA

Pavilostas nov., Bvilosta
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TEHNISKAIS PROJEKTS

Nr. | Lapas nosaukums Lpp.
1. | Titullapa 1
2. | Bavprojekta sagvs 2
3. | Sjuma saturs 3
4. | Sertifikats Nr. 70-2409 4
5. | Visparigie raditaji EL-1 5
6. | S1, S2 sada stemas EL-2 6
7. | Plans uz atz. -0.500 ar apgaismojuma elekthiam EL-3 7
8. | Plans uz atz. +2.250 ar apgaismojuma elekithem EL-4 8
9. | Plans uz atz. -0.500 ar &ka elektroikliem EL-b 9
10. | Plans uz atz. +2.250 ar & elektroikliem EL-6 10
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RASEJUMU SARAKSTS
LANF;AS LAPAS NOSAUKUMS PIEZTMES
EL-1  |VISPARTGIE RADTTAJI B/M
EL-2  |S1, S2 SADALU SHEMAS B/M
EL-3  |PLANS UZ ATZ. -0.500 AR APGAISMOJUMS ELEKTROTTKLIEM B/M
EL-&  [PLANS UZ ATZ. +2.250 AR APGAISMOJUMS ELEKTROTTKLIEM M 1:100
EL-5 PLANS UZ ATZ. -0.500 AR SPEKA ELEKTROTTKLIEM M 1:100
EL-6  |PLANS UZ ATZ. +2.250 AR SPEKA ELEKTROTIKLIEM M 1:100
EL-7 GENERALPLANS AR ELEKTROTTKLIEM M 1:100
ELIS IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA B/M

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Projekts izstradats saskapa ar LR speka esosajam normam un noteikumiem, balsoties uz pasutTt3ja noradTjumiem, arhitektiras
un citu inZenierkomunikaciju dalu uzdevumiem.
ElektrotTkla spriegums - 400/230V, zemejuma sistema - TN-C-S, aprekinata slodze - 30kW.
Speka un apgaismojuma iekSejos tTklus paredzets izpildTt ar MMJ tipa kabeliem, argjos tTklus - ar NYY-J tipa kabeliem.
Kabe [l Tnijas montet:

e RekvizTtu noliktavas - atklati, PVC caurules pa sienu un griestu konstrukcijam;

e P3arejas telpas - slepti, ieStrobejot sienas un PVC caurules zem griestu apSuvuma;

e Pazemes kabellTnijas - 0.7m dziluma PE caurules.
Planos kabelu trases paraditas nosacTti, t3s precizet darba gait3. Vietas, kur elektrokabeli krustojas vai iet paraleli ar
apkures un Udens caurulvadiem, kabelu montazu javeic ne tuvak par 100 mm no tiem, vai virs tiem. Krustosanas vietas japaredz
kabelu papildaizsardzTbu pret temperatGras iedarbTbu 250 mm ab3s puses. Vietas, kur kabeli $k&rso parsegumus un sienas, tos
jamonte PVC caurulgés. Caurumus kabelu trasem, kas Skerso sienas vai griestus ar normeto ugunsizturTbu, j3aiztaisa ar
ugunizturTgo materialu. Caurumi kabeliem, kas Skerso arejas sienas, jaaiztaisa ar mitrumizturTgo materialu.
Telpu apgaismojumam paredzets izmantot gaismas kermepus ar luminescences spuldzém. Ek3 janodrodina $3di apgaismojuma
[Tmeni:

e Gaitepos, noliktavas un sanmezglos - 100 Lx;

e Kappu telpa - 150 Lx;

e (Gerbftuves - 200 Lx;
VadTtaja telpa - 300 Lx.
Teritorijas apgaismojuma vadTba paredzeta divos rezTmos: 1) automatiskais reztms no fotoreleja, 2) rokas rezims.
Tehniskajas telpas un sanmezglos paredzeti gaismas kermepi, sledzi un rozetes ar aizsardzTbas pakapi ne mazaku ka IP&4L.
Gaismek lu, sl&dZu un rozeSu markas un montazas vietas precizet darba gait3 un papildus saskapot ar pasGtTtaju un arhitektu.
Sledzu uzstadTsSanas augstums - 1.0m no gridas, rozetém - skafTt planos.
Visas elektroiekartu metaliskas dalas, kuras parastos apstak,los neatrodas zem sprieguma, bet izolacijas bojajuma gadTjuma var
nok |t zem t3, nepiecieS8ams sazemet, izmantojot baro$anas kabelu PE dzTslas
Papildus piezTmes un noradTjumus skatTt attiecTgas projekta lapas.
Projekt3d uzradTtie materialu tipi tiek rekomendeti. Aizvietojot tos ar tehniski [TdzvertTgiem analogiem, montazas organizacijai
jasaskapo izveletos tipus ar arhitektu un pasutTtaju.
Veicot elektromont3azas darbus, jaievero LR esoSie drosTbas tehnikas un elektroiekartu ekspluatacijas noteikumi, k3 arT
pastavosie ugunsdrosTbas normatTvi.
Visus elektromontazas darbus veikt saskanpa ar LR spek3a esosajiem normatTvajiem dokumentiem.

IZMANTOTO NORMATIVO DOKUMENTU SARAKSTS ST buvprojekta EL dalas risinajumi
atbilst Latvijas buvnormatTviem,
Nr. Nosaukums k3 arT citu normatTvo aktu prasTbam
1 |LBN 202-01 "Buvprojekta saturs un noformesana” EL dalas vadTtajs Dmitrijs Sedihs
2 |LBN 261-07 “Eku iek3gjo elektroinstalaciju izbGve” (vards, uzvards)
e P 10-2409
3 |LBN 201-10 "BUvju ugunsdrosTba e —
L |MK noteikumi Nr.359 "Darba aizsardzTbas prasibas darba vietas” 07.03.2013
5 MK noteikumi Nr.1069 “Par argjo inzenierkomunikaciju izvietojumu pilsetas, (datums) (paraksts)
ciemos un lauku feritorijas”

: < - PasTtTjuma Nr.:
UPESMUIZAS ESTRADES REKONSTRUKCIJAS UN TERITORIJAS LABIEKARTOJUMA, offoﬂ;’:ga r
W) PAVILOSTAS NOVADA, PAVILOSTA DZINTARU IELA 58, TEHNISKAIS PROJEKTS
2 PasitTtajs PAVILOSTAS PASVALDTBA Stadija: TP
O Bdvpr. vad. | R.ReSetniks
) EL dal. vad.| D. Sedihs _ o lapa EL-1
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talr. 29234244
07.03.2013
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Elektrosadale
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Objekta izvietojuma shéma

z
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NYY-J 3xk caurule PE®50
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PIEZTMES:

1. EsoSo ekas sadali demontet pirms ekas nojaukSanas darbu uzsaksanas. Pec projektejamas ekas

izbuves pie ekas arsienas uzstadit arejo kabelu sadali, pie kura pieslegt gan esoSos kabelus,

gan projektgjamo kabeli NYY-J 4x16 virziend S1. Argjas kabelu sadales shemu noteikt darba

+x:307400y:330000 + gaita, veicot esoso elektrotTklu apsekoSanu un saskanojot ar projekta autoru.

2. Apgaismojuma balstu un arejas kabelu sadales uzstadTsanas vietas precizet darba gaita un
papildus saskapot ar pasutTtaju un arhitektu.

3. Projektejamos kabelus guldTt plastmasas aizsargcaurules 0.7m dziluma. Zem un virs kabela
ierTkot 100mm biezuma smilts kabela spilvenu, 0.3m virs kabela noguldTt signallentu.

L. Pec celtniecTbas darbu pabeigsanas atjaunot zalo zonu.

5. Visus darbus veikt saskapa ar LR speka esosajiem normatTvajiem dokumentiem.
3 n - PasutTjuma Nr.:
UPESMUIZAS ESTRADES REKONSTRUKCIJAS UN TERITORIJAS LABIEKARTOJUMA, 01/01-2013
PIENEMTIE APZTMEJUMI: m PAVILOSTAS NOVADA, PAVILOSTA DZINTARU IELA 58, TEHNISKAIS PROJEKTS
_— Esosais z/spr. kabelis 2 PasutTtajs PAVILOSTAS PASVALDTBA Stadija: TP
—Ww1 Proj. z/spr. kabelis O EL dal vad.| D. Sedihs Merogs 1:500
nl o ) | lzstradaja | D.Sedihs GENERALPLANS lapa EL-7
Proj. gaismeklis uz balsta _ l
F3lr. 29234244 AR ELEKTROT IKLIEM apas
07.03.2013




:L Materialu raksturojums Merv. | Daudz. PiezTmes
1 |Sadale S1 k-ts 1 shemu sk. EL-2
2 |Sadale S2 k-ts 1 shemu sk. EL-2
3 |Griestu gaismeklis ar luminiscences spuldzem 2x36W gab. 1
L |Griestu gaismeklis ar ekonomisko spuldzi E27 1x26W, IP4L gab. 10
5 [Sienas gaismeklis ar ekonomisko spuldzi E27 1x18W gab. 1
6 [Sienas gaismeklis ar ekonomisko spuldzi E27 1x18W, IPLL gab. 15
7 [Sienas gaismeklis ar ekonomisko spuldzi E27 1x18W, IP54 gab. 3
8 |Prozektors, 100W, IP54 gab. 5
9 |Sledzis z/a, 10A gab. 2
10 [Dubultsledzis z/a, 10A gab. A
11 [Sledzis z/a, 10A, P44 gab. 8
12 |Sledzis v/a, 10A, P44 gab. 2
13 |[Dubultsledzis v/a, 10A, IPL4 gab. 1
14 |Parsledzis z/a, 10A gab. 2
15 |Rozete 3-polu z/a, 16A gab. 14
16 |Rozete 3-polu z/a, 16A, IPLL gab. 6
17 |Montazas (sledzu/rozesu) karba gab. 36
18 [Nozarkarba v/a, IP54 gab. 10
19 |Kabelis MMJ 5x6 m 20
20 |Kabelis MMJ 5x& m 15
21 |Kabelis MMJ 3x2.5 m 200
22 |Kabelis MMJ 3x1.5 m 400
23 |Kabelis NYY-J &x16 m 20
2L [Kabelis NYY-J 3x&4 m 190
25 |Kabelis NYY-J 3x2.5 m 50
26 |Zemejuma vads 1x16 Cu, dzeltenzals m 5
2% |Zemejuma vads 1x6 Cu, dzeltenzals m 50
28 |Caurule PVC #32mm m 10
29 |Caurule PVC ¢20mm m 200
30 [Caurule PEH ®#63mm, guldTSanai zeme m 10
31 |Caurule PEH #50mm, guldTsSanai zeme m 150
32 |Apgaismojuma balsts h=£4.0m, komplekta ar pamatni un iekSejo instalaciju gab. 8
33 |Gaismeklis uzstadTs$anai uz balsta 1x100W, IP54 gab. 8
34 |Argja kabelu sadale k-ts g |shemu un komplektaciu
noteikt darba gaita
35 [Sadales atkarfota zemejuma komplekts k-ts 2
36 [Signallenta m 150
37 |Smilts m3 12
38 |Montazas izstradajumi un palTgmateriali k-ts 1

talr. 29234244
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